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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2528/20

Zleceniodawca: Migjski Osrodek Sportu i Rekreacji
Plac 11 Listopada 13A; 87-600 Lipno

Numer zlecenia: 2528/20

Numer i opis probki: 3222/20 — woda z niecki basenowej - basen sportowy — punkt od trybun - temperatura pobranej probki wody
wg PN-77/C- 04584% - 28,0°C
Badany obiekt: woda basenowa

Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébki pobrak: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek, zgodnie z planem pobierania probek nr protokolu pobrania 1498/20

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10 - A
Miejsce pobierania: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, Plac 11 Listopada 134, 87-600 Lipno

Data i godzina pobrania:  07.09.2020 godzina 13"
Data i godzina dostarczenia: 07.09.2020 godzina 15%

Cel badania: ocena jakosci wody zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim

powinna odpowiadac woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Data rozpoczecia badan: 07.09.2020
Data zakorczenia badan: 09.09.2020

WYNIKI DLA PROBKI nr 3222/20

L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewno§é? e n
parametryczna
L Esihetichia coli PN-EN ISO 93_(_]8-1 :20!4-k2+:_'\] 2017-04 A | j100mi 0 } 0
Metoda filtracji membranowe;j
’ PN-EN ISO 16266:2009 .
2 Pseudomonas aeruginosa Metods SitFacji mbmbraowe] A | jtk/100ml 0 - 0
i J ; - ” PN-EN ISO 6222:2004 s
3 Ogolna liczba mikroorganizméw w 36°C Metoda plytkowa, posiew welebny A | jtk/ml <1 - 100
4. Chlor wolny” PB-41 wyd.4 29.10.2019 A | mg/l 0,40 0,06 0,6
5. Chlor zwiazany” PB-41 wyd.4 29.10.2019 A | mg/l 0,26 0,04 0,3
G |1t ON PN-EN ISO 8467:2001 A | mgn 0,50 4
~ | (utlenialnosé z KMnO4)” ; : A i -
7 Megtnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A | NTU <0,10 - 0,5
f ; ] 6.7 ;
8. pH PN-EN 1SO 10523:2012 A W temp.27,0°C 0,1 6,5-7,6
9. Potencjat redox” PB-42 wyd.2 29.10.2019 A | mV 840 21 >750
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MS LAB Sp.zo.o tel. 54 280 0147

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2528/20

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tvlko w calosci. Wyniki badan dotyczq wylgcznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera 2 strony.

QObjasnienia:

Wartos¢ parametryczna — zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U.z 2015 r. poz. 2016).

Niepewnosé pomiaru okreslona jake niepewnos$¢ rozszerzona. Wspélezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewno$é rozszerzong podano dla calosci
postepowania.

Podana wartosc¢ stanowi roznice pomigdzy wartosciq tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowad=onej do ptywalni
(wynik utlenialnosci dla wody doplywajgcey — 2,60 mg/l).

# - badania wykonane w miejscu pobrania prébek
A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredytacji AB 429, spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/[EC 17025:2018-02
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia

Rozdzielnik sprawozdania = badar wody:
1. Zleceniodawea — 2 egzemplarze, 2. MS LAB Sp. z 0.0.

Koniec sprawozdania

MS LAB Sp. z 0.0
87-500 Rypin, ul. Sporg%«ga%%?
> 8g2-12-94-590, Regon ©
e tel 64 280 0147
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2529/20

Zleceniodawca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
Plac 11 Listopada 13A; 87-600 Lipno

Numer zlecenia: 2529/20
Numer i opis probki:
3223/20 — weda 7 systemu cyrkulacji basenu sportowego - rurociqg - temperatura pobranej probki wody

wg PN-77/C-04584" - 27,0°C
Badany obiekt: woda basenowa

Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébki pobral: pracownik Laboratorium — Ewa Lipinska zgodnie z planem pobierania prébek nr protokotu pobrania 1499/20
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10- A

Miejsce pobierania: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, Plac 11 Listopada 13A, 87-600 Lipno

Data i godzina pobrania: 07.09.2020 godzina 13*
Data i godzina dostarczenia: 07.09.2020 godzina 15%

Cel badania: ocena jakosci wody zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadad woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Data rozpoczecia badan: 07.09.2020
Data zakonczenia badan: 14.09.2020

WYNIKI DLA PROBKI nr 3223/20

Wartos§é
2 2)
g Rodzaj badania Metoda badafi Julmevika|]  WANIK.  |NicpewsoltT| o ivrrad
s o ; PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 :
1. | Escherichia coli Metoda filtracji membranowej A | jtk/100ml 0 - 0
. PN-EN ISO 16266:2009 :
2. | Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej A | jtk/100ml 0 - 0
3. |Ogdlna liczba mikroorganizmow w 36°C PR EL0 poedidls A | jtk/ml <1 - 20

Metoda plytkowa, posiew wglebny

PN-EN ISO 11731:2017-08* nie wvkrvio
4, | Legionella sp. Metoda filtracji membranowej A | jtk/100 ml il (z)logll - 0
Matryca B; Procedura 7; pozywka C-GVPC

5. | Chlor wolny" PB-41 wyd.4 29.10.2019 A | mg/l 0,32 0,05

6. | Chlor zwiazany" PB-41 wyd.4 29.10.2019 A mg/l 0,10 0,01 0,2

Indeks nadmanganianowy

7. (utlenialnosé z KMHO4)3) PN-EN ISO 8467:2001 A mg/l <0,50 -
¥ . 6.7 2
8. | pH PN-EN ISO 10523:2012 A |- s 0,1 6545
9. | Potencjat redox” PB-42 wyd.2 29.10.2019 A | mV 880 22
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2529/20

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Wyniki badar dotyczq wylgcznie pobieranego/ badanego

obiektu.
Sprawozdanie zawiera 2 strony.

Objasnienia:

Warto$é¢ parametryczna — zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na phywalniach

(Dz. U.z 2015 r. poz. 2016).

Niepewnos¢ pomiaru okresiona jako niepewnosé rozszerzona. Wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewno$é rozszerzong podano dla catosci

poslepowania.
Podana warto$¢ stanowi réznicg pomigdzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzonej do pbywalni
(wynik utlenialnosci dla wody dophwajgcej — 2,60 mg/l).

*- granica wykrywalnosci od 1 jtk/100 m!
# - badania wykonane w miejscu pobrania probek

A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredytacji AB 429, spelniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia

Rozdzielnik sprawozdania = badan wody:
1. Zleceniodawca — 2 egzemplarze, 2. MS LAB Sp. z 0.0.

Koniec sprawozdania

MS LAB Sp. Z 0.0,
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94.590 Regon 910856337
tel. 54 280 0147
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