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e T ZBIORCZA OCENA ROCZNA JAKOSCI WODY
/Y ——- NA KRYTEJ PLYWALNI W LIPNIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawiec wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz. U. z 2015r., poz. 2016), dokonal zbiorczej, rocznej oceny jakosci wody na Krytej Ptywalni w Lipnie, Plac
1 — go Listopada 13 A, zarzadzanej przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji Pl. 11- go Listopada 13 A,
87-600 Lipno.

W skitad Krytej Ptywalni w Lipnie, Plac 11 — go Listopada 13 A wchodzi niecka basenu sportowego
i rekreacyjnego. Brak urzadzen wytwarzajacych aerozol wodno-powietrzny. Kazda niecka posiada niezalezny
system uzdatniania obiegowej wody basenowej. Kryta Plywalnia w Lipnie zaopatrywana jest w wodg z sieci
wodociggu publicznego Lipno, nieczystosci plynne odprowadzane siecig kanalizacyjna do oczyszczalni
miejskie;j.

Technologia uzdatniania wodv  polega na przeplywie wody wodociagowe] ze zbiornika
wyréwnawezego do zbiornika filtracyjnego poprzez ziemig okrzemkowa. Urzadzenia dozujace automatycznic
podajg stabilizowany podchloryn sodu (chlor Tix) oraz preparat na bazie dwutlenku chloru, korekta pH wody -
kwasem siarkowym. Filtry z ziemia okrzemkowa o wydajnosei ok. 150 m’/godzine dla basenu sportowego
i ok. 90 m’/godzine dla rekreacyjnego. Proces phukania filtrow prowadzony jest co 2 dni. Ponadto zamontowane
jest automatyczne urzadzenie dozujace podchloryn wapnia (w formie tabletek) majace na celu zwigkszenie
zawartoéci chloru wolnego w brodziku do dezynfekcji stép.

Automatyka kontrolno-pomiarowa proceséw uzdatniania wody basenowej obejmuje takie parametry
jak: chlor wolny, potencjat redox, pH i temperature wody.

W roku biezacym przerwa technologicznej trwata od 01 lipca do 03 wrzesnia 2018r. Obiekt ponownie
zostal uruchomiony po przedtozeniu w dniu 31 sierpnia 2018r. pozytywnych wynikéw badan.

Zarzadzajacy plywalnig tj. Miejski Odrodek Sportu i Rekreacji Pl 11- go Listopada 13 A,
87-600 Lipno, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach, dokonuje oceny spetniania wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda w niecce basenu sportowego i w niecce basenu rekreacyjnego oraz woda wprowadzana
do niecek basenowych z poszczegdlnych systemdw cyrkulacji.

Gestor obiektu dokonuje oceny jakosci wody basenowej poprzez biezacg obserwacje wody w nieckach
basenowych, dokumentujac spostrzezenia i podejmowane czynno$ci uwzgledniajac datg, godzing i podpis
osaby dokonujgcej biezacej obserwacji. W nieckach basenowych, w ocenianym okresie nie wystapily incydenty
katowe ani incydenty wymiotne.

W trakcie godzin uzytkowania ptywalni, systematycznie kazdego dnia nastgpuje odczyt z automatycznego
urzadzenia kontrolno-pomiarowego i rejestracja podstawowych parametréw wody w poszczegélnych nieckach
basenowych tj. pH wody, potencjal redox, st¢zenie chloru wolnego i temperature wody. Raz na dobe
w godzinach uzytkowania ptywalni dokumentuje sie¢ warto$¢ chloru zwigzanego.
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