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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 992/18,

Zleceniodawcea: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
Plac 11 Listopada 13A; 87-600 Lipno

Laboratorium A

Numer zlecenia: 992/18

Numer i opis prébki:
1379/18 — woda 7 niecki basenowej - basen sportowy — punkt nr 1 od okien - temperatura pobranej prébki wody wg PN-77/C- 04584" - 26,8°C
1380/18 - woda 7 niecki basenowef —basen rekreacyjny — punkt nr 1 od okien - temperatura pobranej prébki wody wg PN-77/C- 04584" — 2%.5°C

Badany obiekt: woda basenowa

Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébki pobral: pracownik Laboratorium — Milena Krzeminska zgodnie z planem pobierania probek, nr protokolu pobrania 710/18
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007. PN-ISO 5667-5:2017-10 - A

Miejsce pobierania: Miejski Ogrodek Sportu i Rekreacji, Plac 11 Listopada 13A, 87-600 Lipno

Data i godzina pobrania: 21.05.2018 godzina 12°
Data i godzina dostarczenia: 21.05.2018 godzina 14'°

Cel badania: ocena jakosci wody zgodhnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 v w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadaé woda na phywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Data rozpoczgcia badan: 21.05.2018
Data zakoficzenia badan: 23.05.2018

WYNIKI DLA PROBKI nr 1379/18

i tosé
L.p Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewnoéé? parsi‘?;n:;r(;c‘:zna"
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 :
i 0
! | Metoda filtracji membranowej PN-EN 1SO 9308-12014-12/A1:2017-04 | A | Jk/100 ml 0
Pseudomonas acruginosa .
o : . 0
2. | Metoda Siracit b PN-EN ISO 16266:2009 A | jtk/100 ml 0
3. | Chlor wolny* PB-41 wyd.3 01.09.2016 A | mgn 046 0,07 0.3-0,6
4. | Chlor zwiazany” PB-41 wyd. 3 01.09.2016 A | mgl 0,26 0,04 03
5. | pH' PN-EN ISO 10523:2012 . 69 0.1 6.5-7.6
| B : w temp. 26,8°C ’ o
6. | Potencjat redox# PB-42 wyd. 1 01.09.2016 A | mV 790 20 >750
WYNIKI DLA PROBKI nr 1380/18
| n Wartosé
L.p| Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewno$é? param‘::ryczna”
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
. 0
Metoda filtracji membranowe; PN-EN 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | A | J&/100 ml g
P i .
g SRR PN-EN ISO 16266:2009 A | jtk/100 ml 0 : 0
Metoda filtracji membranowej
3. | Chlor wolny* PB-41 wyd.3 01.09.2016 A | mg 0,39 0,06 0,3-0,6
4. | Chlor zwiazany’ PB-41 wyd. 3 01.09.2016 A | mgi 0.20 0,03 03
5. | pH* PN-EN ISO 10523:2012 A |- a3 0,1 6,576
: ' w temp. 27,5°C : g
6. | Potencjat redox# PB-42 wyd. 1 01.09.2016 A mV 803 20 >750
Wyniki badan mikrobiologicznych: 5; WQW JZO»A()»%LQ [ABORANT WBMWCN
sporzqdzit autoryzowai mgr iné Agnieszka Bartold
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 992/18

Wyniki badan fizykochemicznych: 7
. %wwég/
sporzqdzil

Data wystawienia sprawozdania: 24.05.2018

Niniejsze sprawozdanie bez pisemne; zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosei.
Sprawozdanie zawiera 2 sirony.

Objasnienia:

Wartos¢ parametryczna — zgodnie = Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagat, jakim powinna odpowiadad woda na phwalniach
(Dz. U 2 2015 r. poz. 2016). Pogrubiono wyniki przekraczajgee dopuszczalne wartosci.

Niepewnosé pomiaru okreslona Jako niepewnosé rozszerzona. Wspélczynnik rozszerzenia k=2, posiom ufnosci 95%. Niepewnosé rozszerzong podano dla caloici
postepowania,

4

# - badania wykonane w miejscu pobrania prébek
N — metoda nieakredytowana; A — metoda akredytowana
W — norma wycofana przez Polski Komiter Normalizacyjny bez zastgpienia

W1 — norma wycafana przez Polski Komiter Normalizacyjny z zastqpieniem P e o X
-ahoraterium Analiz Zywnoéei | Pass

Rozdzielnik sprawozdania z badar wody:
1. Zleceniodawca - 2 egzemplarze, 2. LAZiP W RYPIN”

NIP 8

Koniec sprawozdania

tel./fax 054 260 0147
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