MS LAB Sp.zo.o tel. 54 280 01 47
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-1
www.ms-lab.pl mikrobiologi -lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2583/21

Zleceniodawca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
Plac 11 Listopada 13A; 87-600 Lipno

Numer zlecenia: 2583/21

Numer i opis probki:

3301/21 — woda z niecki basenowej - basen sportowy — punkt od okien - temperatura pobranej prébki wody wg PN-77/C-04584%-26,0°C
3302/21 — woda z niecki basenowej- basen rekreacyjny - punkt od drywi - temperatura pobranej probki wody wg PN-77/C-04584%-27,7°C
Badany obiekt: woda basenowa

Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Probki pobral: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek, zgodnie z planem pobierania prébek nr protokohu pobrania 1808/21

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10- A

Miejsce pobierania: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, Plac 11 Listopada 134, 87-600 Lipno

Data i godzina pobrania:  03.09.2021 godzina 12%
Data i godzina dostarczenia: 03.09.2021 godzina 14'° MS LAB Sp. z o.o.

7-500 Rypin. ul. Sportowa
Data rozpoczgcia badan: 03.09.2021 rﬁ; L) Jcl“\yiw\ ,.‘“q:f‘ig%sgfé.{,
Data zakoficzenia badan: 09.09.2021 e el EAORO AR

00147
WYNIKI DLA PROBKI nr 3301/21

tel. 54 28(

Warto§é
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L.p. Rodzaj badania Metoda badai Jesnexthn | WENIG Nicpewnost parametryczna®
1. Trichlorometan (Chloroform) PN-EN ISO 10301:2002 A | mg/ 0,016 0,003 0,03
y.5 Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 A mg/l < 0,001
3, Dibromochlorometan PN-EN ISO 10301:2002 A mg/l < 0,001
4. Tribromometan (Bromoform) PN-EN ISO 10301:2002 A mg/l < 0,001

L THM

- chl -
& chlesotorns - ramolgrm PN-EN 1SO 10301:2002 A | mgn 0016 0,003 0,1

- bromodichlorometan

- dibromochlorometan

WYNIKI DLA PROBKI nr 3302/21
Warto§é
- - 2)

figs Rodzaj badania Metoda bada Jednostka WYNIK Niepewnosé parametryczna®
1. Trichlorometan (Chloroform) PN-EN ISO 10301:2002 A | mgl 0,015 0,003 0,03
2. Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 A mg/l 0,001 - -
3. Dibromochlorometan PN-EN 1SO 10301:2002 A mg/l < 0,001 - -
4. Tribromometan (Bromoform) PN-EN 1SO 10301:2002 A mg/l < 0,001 - =

£ THM

- chloroform; -
5. e Wt PN-EN 1SO 10301:2002 A | mgn 0,015 0,003 0,1

- bromodichlorometan

- dibromochlorometan
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Wyniki badan fizykochemicznych: g CW) ABORANT CHEMICZNY
sporzqgd=it \4 Gbl 76[ /.~ \auory=owal 6/
mgr Magdalena Marikowsha-Talar

Data wystawienia sprawozdania: 10.09.2021
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2583/21

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Wyniki badar dotyc=q wylqeznie pobieranego/ badanego
obiektu.

Sprawozdanie zawiera 2 strony.
Objasnienia:

Warto$é parametryczna — zgodnie z Rozporzqd-eniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na phywalniach
(Dz. U.z 2015 r. poz. 2016).

Niepewnos¢ pomiaru okreslona jako niepewnosc rozszerzona. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszerzong podano dla catosci
postgpowania.

A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredyiacji AB 429, spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny be:z zastgpienia

Rozdz=ielnik sprawozdania = badan wody:
1.Zleceniodawca — 2 egzemplarze, 2. MS LAB Sp. z 0.0.

Koniec sprawozdania
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2585/21

Zleceniodawca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
Plac 11 Listopada 13A; 87-600 Lipno

Numer zlecenia: 2585/21

Numer i opis prébki:

3305/21 - woda z systemu cyrkulacji basenu sportowego - rurocigg - temperatura pobranej probki wody
wg PN-77/C-04584"-26,0°C
3306/21 - woda 7 systemu cyrkulacji basenu rekreacyjnego - rurocigg - temperatura pobranej probki wody
wg PN-77/C-04584"-27,8'C

Badany obiekt: woda basenowa

Stan préobek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébki pobral: pracownik Laboratorium — Alicja Pawetek, zgodnie z planem pobierania prébek nr protokotu pobrania 1810/21

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10- A

Miejsce pobierania: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacyi, Plac 11 Listopada 134, 87-600 Lipno

Data i godzina pobrania:

03.09.2021 godzina 12%

Data i godzina dostarczenia: 03.09.2021 godzina 14"

Data rozpoczecia badan: 03.09.2021
Data zakoiiczenia badan: 10.09.2021

WYNIKI DLA PROBKI nr 3305/21

MS LAB Sp. z 0.0.

87-500 Rypi

NIP 892

2-94

ul. Sportowa 22
Regon 910856337

Wartosé
. 2
L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WANIE Niepewno$é parametryczna®”
PN-EN ISO 11731:2017-08* fie wyknito
1. Legionella sp. Metoda filtracji membranowe;j jtk/100 ml w 15’0;1)’] - 0
Matryca B; Procedura 7; pozywka C-GVPC
2 Trichlorometan (Chloroform) PN-EN ISO 10301:2002 mg/l 0,014 0,003 0,03
3 Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 mg/l < 0,001 w Z
4, Dibromochlorometan PN-EN ISO 10301:2002 mg/l < 0,001 - -
8 Tribromometan (Bromoform) PN-EN I1SO 10301:2002 mg/l < 0,001 -
L THM
- chloroform; - bromoform
6. g PN-EN ISO 10301:2002 mg/l 0,014 0,003 0,1
- bromodichlorometan
- dibromochlorometan
WYNIKI DLA PROBKI nr 3306/21
Warto§é
Ni 2 2)
L.p. Rodzaj badania Metoda badai Jednostka WANIK Nicpenunoit parametryczna®
PN-EN ISO 11731:2017-08* T
I Legionella sp. Metoda filtracji membranowe;j jtk/100 ml i 13'0;);] - 0
Matryca B; Procedura 7; pozywka C-GVPC
2. Trichlorometan (Chloroform) PN-EN ISO 10301:2002 mg/1 0,014 0,003 0,03
3. Bromodichlorometan PN-EN 150 10301:2002 mg/l < (0,001 - -
4. Dibromochlorometan PN-EN 1SO 10301:2002 mg/l < 0,001 - -
S, Tribromometan (Bromoform) PN-EN 1SO 10301:2002 mg/l < 0,001 -
Z THM
g, | ~eHerelomg: omoloon PN-EN 1SO 10301:2002 mg/1 0,014 0,003 0.1
- bromoedichlorometan
- dibromochlorometan
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2585/21

Wynlkl badan mikrobiologicznych: ‘ g{)) KIEROW Z?) RACOWNI
sporzqd=il ﬂg ﬁn( O'Z/ 5/2 Q o L D‘autoni:owaz’ ﬁ

mgr inz. niélis-zku Bartotd

Wyniki badan fizykochemicznych: i ' (‘)1 LABORAN.T AAMICZNY
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/
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mgr Magdalelfa Marikowska-Talar

Data wystawienia sprawozdania: 10.09.2021

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tvlko w catosci, Wyniki badar dotyczq wylgcznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera 2 strony.

Objasnienia:

Warto$¢ parametryczna — zgodnie z Rozporzqd=eniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na phywalniach
(Dz. U.z 2015 r. poz. 2016).

Niepewnos¢ pomiaru okre$lona jako niepewnosé rozszerzona. Wspolezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszerzong podano dla calosci
postgpowania.

*. granica wykrywalnosci od 1 jik/100 ml

A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredytacji AB 429, spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia

Rozdzielnik sprawozdania = badar wody:
1.Zleceniodawca — 2 egzemplarze, 2. MS LAB Sp. z 0.0.

Koniec sprawozdania

MS LAB Sp. z o.o.q
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