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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 187/19

Zleceniodawca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie
Plac 11 Listopada 13A; 87-600 Lipno

Numer zlecenia: 187/19

Numer i opis probki: 300/19 — woda z umywalki w kottowni — temperatura pobranej prébki wody wg PN-77/C-04584" - 10,3 °C
Badany obiekt: woda uzdatniona

Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Probki pobral: pracownik Laboratorium — Milena Krzemifiska zgodnie z planem pobierania probek, nr protokolu pobrania 123/19

Metoda pobierania: zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 - A

Miejsce pobierania: Kryta Plywalnia w Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Lipnie

Data i godzina pobrania:  04.02.2019 godzina 12%
Data i godzina dostarczenia: 04.02.2019 godzina 13%

Cel badania: ocena jako$ci wody zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonef do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Data rozpoczecia badan: 04.02.2019
Data zakonezenia badan: 04.02.2019

WYNIKI DLA PROBKI nr 300/19
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Wyniki badan fizykochemicznych:
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Data wystawienia sprawozdania: 07.02.2019

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosei.
Sprawozdanie zawiera I strone.

Qbjasnienia:

Wartosé parametryczna — zgodnie = Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez lud=i
(D= U. 2017 r. poz. 2294).

Niepewno$¢ pomiaru okreslona jako niepewno$é rozszerzona. Wspélezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewno$é rozszerzong podano dla calosci
postepowania

N — metoda nieakredytowana; A — metoda akredytowana
W — norima wycofana przez Polski Komitet Normalizacyiny bez zasiqpienia
£ — metoda zatwierdzona przez Paristwowq Powiatowg Inspekeje Sanitarng w Rypinie, Decyzja nr 59/18 = dnia 19.03.2018r.

Rozdzielnik sprawozdania z badar wody: _
I Zleceniodawca — 2 egzemplarze, 2. LAZIP ,, RYPIN"

Koniee sprawozdania
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