W ocenianym okresie nie oceniano przestrzegania czgstotliwosci oznaczania przedmiotowych parametréw
wynikajgcej z zapiséw rozporzadzenia (nie rzadziej niz co 4 godziny). Zgodnie z o$wiadczeniem Dyrekcji
MOSIR dokumentacja ta wywieszana jest na tablicy informacyjnej, ponadto aktualne komunikaty o jakosci
wody dostepne sg dla uzytkownikéw ptywalni, rébwniez na stronie internetowej MOSIR Lipno. W powyzszych
miejscach umieszczono réwniez zbiorcza ocene roczng jakosci wody na Krytej Plywalni w Lipnie wydang
przez PPIS w Lipnie, w dniu 26.06.2019r. - odpowiada wymaganiom z nieprawidlowosciami (ze wzgledu na
fakt wystgpienia okresowo przekroczen poziomu chloru zwigzanego i potencjatu redox oraz przekroczenie
poziomu chloru zwigzanego i chloroformu stwierdzone w kontroli PIS przeprowadzonej w dniu 21.05.2019r.,
w dniu 18.06.2019r. PPIS w Lipnie wydal decyzje administracyjng na doprowadzenie jakosci wody basenowej
do obowigzujgcych norm sanitarnych w terminie do dnia 31.08.2019r. [przerwa technologiczna od dnia
01.07.2019r. do dnia 02.09.2019r.] W dniu 02.09.2019r gestor obiektu przediozyt pozytywne wyniki badan
wody pobranej 23.08.2019r. — decyzje nr 111/19 uznano za wykonang i obiekt zostal ponownie uruchomiony.
We wszystkich wykonanych badaniach wody basenowej (dot. KW i PIS) w roku 2019r. nie stwierdzono
przekroczen norm mikrobiologicznych. Ponadto w przedkiadanych przez gestora obiektu sprawozdaniach
z badan jakosci wody wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej w okresie od 23 sierpnia do kofica grudnia
2019r. nie stwierdzono przekroczen norm fizyko-chemicznych.

Gestor obiektu uzgodnit z PPIS w Lipnie harmonogram badan jako$ci wody w ptywalni na rok 2020,

(w grudniu 2020r. uzgodniono rowniez harmonogram badar na rok 2021.).

W uzgodnionym harmonogramie badan jako$ci wody dla kazdej niecki uwzgledniono zakres i czgstotliwosé
badafi zawarta w zalacznikach nr 1, 2 i 3 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagaf, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).
Zarzadzajacy ptywalnig do dnia 10 marca 2020r. wykonywal badania jakos$ci wody w ramach kontroli
wewnetrznej na ptywalni z poszczegblnych niecek basenowych i wody wprowadzanej do niecek basenowych
z systemu cyrkulacji, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W zwigzku ze stwierdzonymi przypadkami
zakazenn wirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu lipnowskiego, gestor obiektu poinformowal pisemnie
PPIS w Lipnie, ze od dnia 10 marca 2020r. do odwotania ptywalnia jest zamknigta.

PPIS w Lipnie pismem z dnia 08 maja 2020r. przekazal zarzadzajacemu obiektem opracowanie
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowego Zaktadu Higieny dot. Korzystania z ptywalni,
saun i podobnych obiektéw rekreacji podczas trwajacej epidemii wywotanej przez podczas SARS-CoV-2.

W zwigzku z faktem zmniejszania w II kwartale br. obostrzefi gestor obicktu poinformowal
o planowanym uruchomieniu niecki sportowej z dniem 01 lipca 2020r.

W zwigzku z powyzszym przediozono sprawozdania z badan wody pobranej w dniu 18 czerwca 2020r.
ze stalych punktéw poboru oraz ze wzgledu na przerwe w uzytkowaniu obiektu przeprowadzono réwniez
badanie wody cieplej z prysznicow w kierunku Legionella sp. Ponadto uzgodniono zmiany w zatwierdzonym
harmonogramie poboru probek uwzgledniajge pobory w lipeu 1 sierpniu,

7 dniem 1 pazdziernika zaplanowano ponowne uruchomienie niecki rekreacyjnej, przedtozono sprawozdania
z badann wody (z niecki rekreacyjnej i jej systemu cyrkulacji) pobranej w dniu 17 wrzesnia 2020r.
oraz ponownie uzgodniono zmiany harmonogramu poboru prébek na okres od pazdziernika do grudnia.

Wyniki badan jakosci wody w drugim péiroczu 2019r. i roku 2020r. przekazywano terminowo
Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lipnie. Wykonawcg badafn wody na plywalni bylo
Laboratorium MS LAB, Sp. z o.0., ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin — posiadajace akredytacje na oznaczanie
wyzej wymienionych parametrow oprocz potencjatu redox. W ramach wykonywanych badan stosowano
metodyki referencyjne analiz speliajgce wymagania zalgcznika nr 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 201 5r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.
Wykonywano nastgpujgce oznaczenia parametréw mikrobiologicznych: Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Legionella sp., ogolng liczbe mikroorganizmow w 36+2°C po 48h.

W wodzie z niecki basenu sportowego i niecki basenu rekreacyjnego Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa omaczano dwa razy w miesigcu natomiast ogdlng liczbg mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h
oznaczano jeden raz w miesigcu. W wodzie wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i ogélna liczba mikroorganizméw w 36+2°C po 48h wykonywane
byly jeden raz w miesiacu, Legionella sp. jeden raz na kwartat.
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